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Inledning

Länsstyrelsen lämnade i beslut daterat 2013-03-25, tillstånd till 
renovering av Svenarums kyrka, dnr 433-8528-12 .

Tillståndet gällde för bland annat invändiga arbeten i kyrkan . 
Som villkor stadgas vidare att arbetena utförs i enlighet med upp-
rättat åtgärdsprogram samt att arbetena ska ske med antikvarisk 
medverkan och dokumenteras .

Vidare lämnades ett tillstånd till invändiga ändringar 2013-09-19 
med dnr 433-6105-19 . Tillståndet avsåg demontering av altarring, 
byte av altare, borttagning av bänkar, ny toalett och ny trappa till 
läktaren samt skrotning av Grönvallorgeln .

Samfälligheten utsåg länsmuseet och Britt-Marie Börjesgård som 
antikvarisk medverkande och som även har sammanställt rappor-
ten . Den invändiga restaureringen genomfördes under 2013–2014 .

Syfte
Syftet med åtgärderna var att ställa kyrkan i gott stånd, att komma 
tillrätta med klimatproblem samt förbättra ett antal praktiska 
funktioner .

Historik
Svenarums kyrka uppfördes i etapper under 1700-talet, den korsfor-
made kyrkan byggdes på platsen för den medeltida kyrkan . Tornet 
tillkom i början av 1800-talet och ersatte då en klockstapel som 
fram till dess burit kyrkans klockor . Tornet kröns av en lanternin 
med ett kopparbelagt tälttak .

En första kyrka uppfördes på samma plats som den nuvarande 
kyrkobyggnaden redan på 1100-talet . Rester av den medeltida kyr-
kan hittades i samband med en restaurering 1949 .

Kyrkan före åtgärd . Foto: Mattias Sörensen JLM, 2005 .
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Den nuvarande kyrkan fick sitt utseende under slutet av 1700-ta-
let . Kyrkan antas i sitt yttre ha stått klar i sin nuvarande korsform 
1787, men då utan torn . År 1792 förfärdigades predikstolen av en 
lokal byggmästare vid namn Wennerholm, den var en gåva från 
familjen Stedt på Hoks herrgård . Under 1797–98 installerades 
orgeln och en ny orgelläktare utfördes i väster . Orgeln utfördes av 
Schiörlin i Linköping och var också den en gåva från dåvarande 
ägarna vid Hoks herrgård . År 1806 påbörjades en radikal omda-
ning av kyrkan där den närliggande klockstapeln revs och ersattes 
med ett stentorn som uppfördes vid kyrkans västgavel . Kyrkans 
tak belades med lertegel och interiört målades kyrkan med en ny 
färgdräkt i svart och gult . I samband med ombyggnaden skänktes 
den nuvarande altartavlan till kyrkan . Tavlan är signerad 1808 och 
uppsattes enligt uppgift år 1811 . Den utfördes av konstnär Pehr 
Hörberg och donerades av professor A . Svanborg i Uppsala som var 
bördig från trakten samt brukspatron C . H . Rydbeck på Lundhol-
men . Kyrkan återinvigdes 1814 enligt kyrkans räkenskaper, men 
stod troligen klar några år tidigare . Nummertavlorna skänktes till 
kyrkan 1829 av assessor Gyllenskepp .

År 1901 moderniserades kyrkan . Öppna bänkar ersatte den ur-
sprungliga slutna bänkinredningen och kyrkorummet ommålades 
i vitt och brunt . Delar av denna bänkinredning finns idag bevarade 
på läktarna . En ny fönsteröppning togs upp vid orgelläktarens södra 
sida och nya fönsterbågar sattes in i kyrkan som helhet . Ett värme-
system i form av två kaminer installerades samt ett nytt golv lades in .

År 1949 genomfördes nästa omfattande invändig restaurering, 
efter program av arkitekt Bernhard Schill, Djursholm . Ett nytt 
trägolv lades in i kyrkan och när det gamla golvet revs ut hittades 
grundmurarna efter den ursprungliga romanska absidkyrkan . Av 
den medeltida kyrkans långhus ingår delar i den nuvarande kyr-
kans västra korsarm . Kyrkan omgestaltades och fick åter en sluten 

Interiör mot väster, foto från 1939 . RAÄ .

Kyrkorummet före åtgärd . Sidobänkarna på respektive 
sida gick fram till vägglivet med koret . 
Foto: Mattias Sörensen, JLM 2005 .
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bänkinredningen, där delar av äldre bänkfronter tillvaratogs och 
de öppna bänkarna kläddes in . Kyrkorummet målades om i en ny 
ljus färgsättning . Ett nytt altare murades och altarringen byggdes 
om . Ett elektriskt värmesystem installerades och det nuvarande 
tegelgolvet i vapenhuset lades in .

År 1970 följde en ny restaurering där bänkinredningen, och 
läktarna målades . Inne i bänkkvarteren lades kork-o-plast på det 
befintliga trägolvet . I slutet av 70-talet gjordes en invändig ombygg-
nad under ledning av arkitekt Anders Berglund, Värnamo . Läk-
tarunderbyggnader byggdes under läktarna i de båda tvärskeppen i 
vilka toalett, kapprum och förrådsutrymmen förlades . I vapenhuset 
byggdes läktartrappan in med skåpsinredning .

Den senaste stora restaureringen utfördes 1994 efter program av 
arkitekt Per Rudenstam, Huskvarna och omfattade framförallt ut-
vändiga arbeten . Invändigt putslagades vapenhuset och avfärgades .

I slutet av 1990-talet installerades ett nytt värmesystem med 
bänkvärmare . Ny textilförvaring tillkom vid samma period .

Före restaurering
Bänkinredningen var laseringsmålad i en grågrön grundton på 
bänkar och speglar, ramverket på de på 40-talet nytillverkade 
bänksidorna höll en mera kallgrå ton . Predikstol och altarring var 
hållna i olika grå toner med förgyllning av olika detaljer som främ-
sta accent . Förgyllningen återkom även på dörrspeglar och enkla 
dekorativa ramar på läktarunderbyggnadernas väggar . Kyrkorum-
met uppvisade relativt stora skador på de målade ytorna, färgen på 
bänkar, läktarbröst och kolonner spjälkade och flagade . I långhuset 
gick bänkinredningen ner mot bakvägg . I korsarmarna gick bänk-
inredningen fram i liv med korets väggar .

Frågan om uppvärmningen av kyrkan hade diskuterats sedan 
2000-talets början . Den under 1990-talet installerade bänkvärmen 
hade visat sig vara underdimensionerad vilket gjorde att uppvärm-
ningstiderna blev alltför långa vilket i sin tur gav uttorkningsskador 
till följd . Detta problem accentuerade spjälkningsskadorna . Klimat-
mätningar utfördes över minst en årscykel för att dokumentera det 
faktiska klimatet .

Altaret var murat av rött tegel och placerat vid korväggen i ös-
ter . Altarringen var sluten och hade en grind på vardera sidan av 
korväggen . Knäfallet och överliggaren var klädda med ett vinrött 
sammetstyg . Golvet innanför altarrundeln var upphöjt i förhållande 
till korets golvnivå . Korets golv var av furu och mittgångarna var 
belagda med granbrädor, golvet i bänkkvarteren var sedan 1970 
belagda med kork-o-plast .

Läktarunderbyggnadernas väggar var beklädda med väv och 
målade i samma kulör som kyrkorummet i övrigt . Den södra läk-
tarunderbyggnaden inrymde toalett och ett mindre samlingsrum . 
Den norr inrymde förråd .

De målade ytorna uppvisade generellt relativt omfat-
tande spjälkningsskador, här läktarbröstet mot söder .

Södra entrén före åtgärd . Den dåvarande toaletten i 
fonden .

De demonterade väggfälten på väggarna under läk-
tarunderbyggnaderna i korsarmarna var uppbyggda av 
masoniteskivor och omgärdande förgyllda ramar .
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Den toalett som fanns installerad i den södra läkarunderbygg-
naden höll inte godkända mått för att kunna fungera som handi-
kapptoalett . Marknivån vid huvudentrén var i nivå med dörren, 
dock fanns en tröskel vid entréportarna och mellan vapenhuset och 
kyrkorummet låg en nersänkt skrapmatta . Några egentliga platser 
för rullstolsburna fanns inte i kyrkorummet .

I kyrkan fanns flera generationer orgelverk som i stort sett fyllde 
orgelläktaren . Kyrkans ursprungliga Schörlinorgel från sent 1700-
tal, varsamt om- och tillbyggd 1865, stod på sin befintliga plats 
på orgelläktaren och bakom denna en pneumatisk orgel som från 
början av 1950-talet hade fått ersätta Schörlinorgeln som musikin-
strument i kyrkan . Trappan upp till orgelläktaren var placerad längst 
ner i kyrkorummet bakom bänkkvarteren på långhusets norrsida .

För att diskutera och fastställa församlingens önskemål hade ett 
genomgripande arbete genomförts av kyrkorådet med både förtro-
endevalda och anställda involverade . Detta för att inventera och 
fastställa församlingens behov och önskemål .

Omfattning och vidtagna åtgärder

Ommålning av kyrkorummet

Bänkinredning
Ett färgsättningsförslag avseende bänkinredningen utarbetades av 
målarmästare Anne Håkansson i samarbete med antikvarie Britt-
Marie Börjesgård . Förslaget utgick till viss del från den färgskala 
som fanns i kyrkorummet . Den varmgrå grundtonen hämtades från 
altarringen och fastställdes enligt linoljefärgslikaren ”Linoljefärg 
2003” till guldockra och grön umbra 6B (94+786), som botten 
och bänkkulör . Till accent och bänksidor en något mörkare ton av 

Till höger: Uppstrukna färgprov . Förslaget till vänster 
blev det som valdes .

Orgelhuset före åtgärd .
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samma pigment, 5B (94+786) . Två olika färgsättningsförslag av-
seende bänkinredningen målades upp för godkännande, samtliga 
parter var överens om det alternativ som valdes . Speglarna marmo-
rerades med bränd terra som accentfärg, en varmröd ton som också 
återfinns i altartavlan .

Då färgen spjälkade kraftigt krävdes skrapning och rengöring 
in till innersta målningsskikt, vilket innebar att färgen delvis fick 
värmas bort . Den rengjorda ytan, grundades och målades sedan 
med lasyrgrund och laserades med pigmenterad lasyrolja . Wibo 
linoljefärg och Wibo lasyrolja nyttjades . För att få en hållbarare yta 
fernissades sedan också bänkarna .

Ljudpulten och de nytillverkade trägallren över luftintagen till 
värmeaggregaten målades lika bänkarna .

Fasta inventarier
Vissa av kyrkans föremål åtgärdades både av konservator och må-
lare, gränsdragningen fastställdes av konservatorerna . Predikstolen, 
nummertavlan och altaruppsatsen var föremål både för konserva-
torsinsats och ommålning / omförgyllning .

Predikstolen
Predikstolens och baldakinens monokroma ytor målades i samma 
varmgråa ton som bänkinredningen, speglarna ströks i en något 
mörkare ton än ramverket . Speglarna stöpplades och ramverket 
laserades .

Baldakinens förgyllning var utförd med slagmetall och hade 
oxiderat, vilket gjorde att den var mycket mörkare än övriga för-
gyllningar . I samråd med konservatorerna valdes att omförgylla 
denna för att den bättre skulle stämma mot korgens förgyllning 
(som konserverades) . Ny förgyllning utfördes med 23,75 procent 
oljeförgyllt transportguld .

De äldre bänkfronterna rengjorda in till bottenkulören .

Till vänster: Pågående färgborttagning på bänkfronter 
i södra korsarmen, Niklas Håkansson och Britt-Marie 
Wickberg, Anne Håkanssons Måleri .

Flera förgyllningar utförda med slagmetall hade oxiderat 
och förgylldes om . Exempel från altartavlans krön .
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Altaruppsatsen

De lister som omgärdar altartavlans ram, var målade i samma grå 
kulör som altaruppsatsen . Dessa målades i en mörkare grågrönkulör 
för att på så sätt ”lyfta fram” altartavlan och markera den i förhål-
lande till ramverket . Altaruppsatsens krön och omfattning målades 
om . De två lister i krönet som var förgyllda med slagmetall och som 
hade oxiderat, omförgylldes med guld, lika predikstolens baldakin, 
den tredje guldförgyllda listen rengjordes . Förgyllningen i pilast-
rarnas kannelyrer rengjordes och fixerades . Altarringen målades i 
samma kulör som bänkinredningen .

Nummertavlan
Nummertavlans kolonnformade stativ målades om och förgyll-
ningen i kannelyrerna rengjordes . Även nummertavlans svarta 
grund målades .

Orgelhuset

Orgelfasaden skrapades, målades och laserades lika övriga inven-
tarier . Förgyllningarna rengjordes och fixerades, enstaka detaljer 
omförgylldes . Polymentförgyllningarna polerades med bomull och 
guldförgyllningarna ströks med en svag blandning av fernissa och 
terpentin .

Övriga snickerier
Läktarbröstet hade, precis som övriga snickerier, rikliga lager med 
spackel mellan målningsskikten vilket gjorde att de behövde skra-
pas ner till det understa målningsskiktet . Läktarbrösten grundades, 
målades och laserades med lasyrolja med pigment . Läktarbröstens 
förgyllda ramverk omförgylldes .

Kolonnerna under läktarna skrapades och målades . Kolonnerna 
marmorerades, då det fanns spår av tidigare marmorering i de undre 
färgskikten .

Till höger: Annica Ride, Anne Håkanssons Måleri, läg-
ger sista handen vid fönsterna .

Uppstrykningsprov på listerna på orgelläktaren inför 
slutstrykning .

Partiet mellan den förgyllda ramen och omfattningen 
målades i en mörkare kulör, vilket bidrar till att visuellt 
lyfta fram altartavlan .
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Den nya trappans bakstycke målades i samma kulör som bänk-
kvarterens insida och räcket som ramverket . Sättstegen målades med 
Wibos golvfärg, i grön umbra 3A enligt RAÄs linoljefärgslikare . 
Även trapporna till sidoläktarna målades enligt samma schema .

Samtliga innanfönster målades om i kulör lika befintlig . 

Rengöring och ommålning av väggar
Den befintliga väggkulören fastställdes enligt linoljefärgslikaren 
motsvara en ljus kulör bruten med guldocker och grön umbra, 7A 94 
+ 786 (rengjord provyta) . Den ursprungliga tanken vara att väggarna 
skulle rengöras och inte målas om . Men i jämförelsen när övriga ytor 
sedan var helt fräscha efter ommålning kom också väggarna att få 
samma behandling . Väggarna målades om i befintlig färg, med en 
platsblandad limfärg . Smärre putsskador och sprickor framförallt 
upp mot tak, lagades med gipsbruk . Enstaka större sprickor och 
djupare hål lagades med kalkbruk . Skador i den lerklinade väggen 
vid altaret mot sakristian fixerades med Ledan levererat av Deffner 
& Johann . Fixeringsmedlet tillhandahölls av konservatorerna .

De vävklädda träväggarna till läktarunderbyggnaderna i södra 
respektive norra korsarmen bredspacklades och målades sedan med 
Wibo Emulsionsfärg i kulör lika övriga väggar i kyrkorummet . De 
enkla förgyllda dekorationsspeglarna som hade varit uppbyggda av 
masonit och lister demonterades . 

Sakristians väggar ströks med Leinos kalkstrukturfärg 685 . Väg-
garna i vapenhuset rengjordes och ströks med KC-färg, kulör vit, 
med tillsats av 5 procent guldocker/grönumbra . Vapenhuset färdig-
ställdes under hösten 2014 .

Ommålning av tak
Taket skrapades och målades om, i princip i samma ljusgrå kulör 
som tidigare . Rengjord fastställdes takkulören motsvara en ljus kulör 
bruten med grön umbra, 7A 786 enligt linoljefärgslikaren ”Linolje-
färg 2003” . Taket grundades med Ottossons matta linoljefärg och 
målades sedan med Wibo Emulsionsfärg .

Rengöringsprov av vägg och tak .

Till vänster: Uppstrykningsprov av marmorerad taklist, 
utfört i anslutning till rengjord väggyta . I taket kan anas 
rengöringsprov, samt pågående skarpning av spackel i 
springor .

Besiktning av sprickor i mur . Målarmästare Anne Hå-
kansson kontrollerar .
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Frågan om hur springorna mellan takbrädorna skulle hanteras 
diskuterades . Springorna mellan takbrädorna var spacklade . Efter att 
ha konstaterat att takbotten var klädd med takpapp som förhindrar 
nedfall av skräp från vinden beslöts att skrapa bort löst spackel . Vi-
dare diskuterades huruvida skarvarna mellan de smalare takbrädorna 
i långhusets tak skulle markeras med en enkel streckdragning eller 
inte . Det beslöts att inte markera brädorna utan att acceptera en 
viss ojämnhet vad gäller synliga skarvar .

Taklisten, som var enhetligt grå, fastställdes motsvara en ljus kulör 
bruten med guldocker, grön umbra och med en viss inblandning av 
svart, kulör 7 C 94 + 786 enligt tidigare nämnda linoljefärgslikare . 
Taklisten fick efter diskussion en ny färgbehandling, den marmo-
rerades med grön umbra som basfärg . Detta för att lite mjuka upp 
övergången mellan vägg och tak . Taklisten målades med Wibo 
linoljefärg .

Taken i sakristian och vapenhuset rengjordes .

Funktionsutrymmen
De väggytor i läktarunderbyggnaderna som tidigare hade varit be-
klädda med mönstrad väv bredspacklades och målades i en ljusgrå 
kulör . Toalettens träväggar kläddes med slätväv . En kontrastmarke-
ring i en mörkare grå ton målades på väggen bakom toalettstolen . 
De vävklädda väggarna målades med en vattenbaserad akrylatfärg, 
för att få en avtorkningsbar yta .

De putsade väggytorna i förrådsutrymmena under norra läkta-
ren uppvisade fuktproblem och hade partier som var angripna av 
svartmögel . Den befintliga plastfärgen skrapades ner in till putsytan 
och väggarna målades sedan med Wibo Emulsionsfärg, för att få en 
färgtyp som kan ta upp och avge fukt .

Den nytillverkade köksinredningen målades med Wibo linolje-
färg i en ljusgrå kulör .

Tilläggsarbeten – målning av fasadur m.m.
Samfälligheten beställde också vissa tilläggsarbeten utöver restaure-
ringsprogrammet . I samband med de yttre arbetena på 1990-talet 
dokumenteras fasadurets bemålning, den kom dock inte att åter-
ställas vid detta tillfälle, utan målades över .

I samband med omputsningen av tornet och ommålning av  
fönstren sommaren 2013 framkom önskemål om att återställa 
bemålningen . Som utgångspunkt fanns dels fotografier från res-
taureringen på 1990-talet, dels var övermålningen så tunn att 
dekorationen med årtal och de flankerande kronorna gick att ur-
skilja genom den befintliga färgen . I samband med skrapning och 
rengöring noterades att urets runda ram hade varit förgylld, vilket 
också gällde årtalet och kronorna . De tidigare förgyllda ytorna fick 
ny förgyllning .

Ur på sakristians gavel före åtgärd .

Spår av förgyllning på urets ram .

Pågående målning av bänkkvarteren .
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Installation av nytt styr- och värmesystem

Värmesystem
Ett luftvärmesystem är installerat som komplettering till tidigare 
värmesystem för att öka kapaciteten . Luftvärmepumpen är tänkt 
att svara för grundvärmen och den befintliga bänkvärmen ska ut-
göra spetsvärme .

Utomhusaggregatet (Daikin VRV IV) är placerat vid kyrkan norra 
mur mot tornet till . Ledningsdragningen går från kyrkorummet 
och genom muren, håltagningen utfördes så att stenar plockades 
ur muren för hand, på samma sätt som vid murgenomföringens 
på kyrkans södra sida . Aggregatet är placerat på en gjuten platta . 
Frågan om eventuell inbyggning av utomhusaggregatet har disku-
terats och vägts fram och tillbaka under byggprocessens gång . I 
ansökan beskrivs att den ska avskärmas med vegetation . Plantering 
har utförts under hösten 2014, bedöms detta inte vara tillräckligt 
avskärmande kan frågan om eventuell framtida inbyggnad komma 
på tal . Ett traditionellt snörasskydd har monterats på långhusets tak 
i anslutning till pumpens placering .

Inomhusaggregaten (Mitsubishi PCFY-P40VKM-E) är placerade 
under sista bänk i respektive bänkkvarter . För att klara tilluft till 
aggregaten har de bakre bänkskärmarna monterats med en distans 
om cirka 25–30 cm från bänken . Bänkskärmarna är löstagbara för 
att det enkelt ska kunna gå att serva aggregaten och hålls på plats 
av en spännregel . Luftintaget, dvs utrymmet mellan bänkrygg och 
bänkskärm, täcks av ett tillverkat trägaller som har målats in i samma 
kulör som bänkarna .

Styrsystemets funktion
Det nya styr- och reglersystemet är webbaserat och tillverkat av 
ROWS . Samfälligheten har möjlighet att styra och följa kyrkans 
klimat från valfri dator, med individuell inloggning . Systemet ska 

Det nytillverkade gallret över luftintaget .

Den gjutna plattan för uteaggregatet . 

Urtag i bänkrygg för aggregat .
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vara ”självlärande” genom en inbyggd funktion som innebär att 
styrningen successivt lär sig hur byggnaderna fungerar vid olika 
väderförhållanden . Temperaturen ska vid grundvärme styras av RF . 
Inför förrättning kopplas fuktgivarens signaler ut och styrningen 
jobbar bara mot temperaturgivaren för att uppnå önskvärd kom-
forttemperatur .

Temperaturmätarna i kyrkorummet är placerade dels under pre-
dikstolen dels på väggen vid toaletten .

Avfuktning av grund

Avfuktningsanläggning
En avfuktningsanläggning installerades i krypgrunden . Aggregaten 
placerades i den före detta vinkällaren i norra korsarmen . Instal-
lationen består av en avfuktningsanläggning samt fotokatalytisk 
luftrening . Det är två avfuktare (Corroventa 300 TT2), en evaku-
eringsfläkt (Salda kanalfläkt 125C) och två fotokatalytiska luftrenare 
(Airsteril AS750) . Installationen utfördes av Ljungby Fuktkontroll .

Funktion
Avfuktarna ska göra så att fukthalten i grunden ligger inom rimliga 
nivåer (RF 65–70%) och detta sköts automatiskt via de hygrosta-
terna som kommunicera med avfuktarna, fuktmätarna är placerade 
i grunden i anslutning till ingångshålet i krypgrunden . Avfuktarna 
fördelar torr luft i grunden via ett kanalsystem i grunden så att det 
inte kan bli någon stillastående luft eller fukt någonstans . Fläk-
ten är till för att evakuera luft från krypgrunden så att oönskade 
partiklar/mögelsporer inte tar sig upp igenom golvbjälklaget utan 
ventileras ut istället .

De fotokatalytiska luftrenarna gör så att lukt, mögel och bakterier 
reduceras i krypgrunden och därmed minimera risken för framtida 
problem . Fuktig luft och evakueringsluft leds ut genom muren .

Installation
Kanalsystemets rör lades in under golvet i mittgången och med för-
greningar ut i sakristian, se bilaga 3 . För att komma in i sakristians 
grund plockades ett antal stenar ut ur muren mellan kyrksalen och 
sakristian . De urplockade stenarna lämnades i grunden . En kritisk 
punkt, rent utrymmesmässigt, var vid korsmitten där rören pas-
serar över den medeltida kyrkans mur . Rören fick dock plats utan 
ingrepp varken i äldre murverk eller trossbotten .

För evakuering av fukt och luft togs ett hål tog upp i korsarmens 
norra grundmur i direkt anslutning till anläggningen, hålet togs på 
samma sätt som övriga murgenomföringar genom att stenar manu-
ellt plockades ur muren . Luftrören har byggts in i en liten murad 
”stenlåda” med sidor och lock av skivor i den lokalt förekommande 
skifferliknande stenen som också återfinns i kyrkans grundmur . 
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Framsidan täcks av en gallerförsedd plåt som har målats i en grå 
kulör, lika övriga ventilationsluckor i kyrkans sockel . Överbyggna-
den utfördes av Åkerhags Byggnads AB .

Sanering
De platser i grunden som hade antydan till mögel- eller fuktskador 
sprutades med Boracol . Bjälkarna i sakristian och i läktarunder-
byggnaden i norra korsarmen behandlades, sakristians grundmur 
upp till golvnivå, vidare trapploppet vid den tidigare trappan till 
orgelläktaren och i grunden till södra korsarmen vid ingången . Även 
Boracolbehandlingen utfördes av Ljungby Fuktkontroll .

Byggarbeten
Alla snickerier och byggnadsarbeten utfördes av Åkerhags Bygg-
nads AB .

Golvet i kyrkorummet
Den ursprungliga tanken var att lyfta golvet i mittgångarna för att 
sedan återmontera detta . I en sammanvägd bedömning blev dock 
beslutet att byta golvet i mittgångar och kor . Anledningarna var 
flera, golvet i mittgångarna var svajigt på grund av att noten sedan 
tidigare var kapad i anslutning till redan lagda kabelgångar . Golvet 
i mittgångarna och i koret var lackade men inte i bänkkvarteren då 
de hade varit täckta av kork-o-plast . Det fanns inget golv i samma 
nivå under altarrundelns upphöjning . Vidare var korgolvet av fur 
och golvbrädorna i gångarna var av gran . Arbetsmässigt var det 
dessutom en större insats att försöka lappa och laga än att lägga nya 
golv . Det fanns inte heller några starka antikvariska motiv till att 
spara golven då de var inlagda vid renoveringen 1949 .

Det nya golvet i kor och gångar lades av gran, i dimensionen 43 
x148 mm i gångar och 28x143 mm i koret . Golvet isolerades med 

Motstående sida: Installation av avvfuktare . Kanalsyste-
mets rör lades ut under golvet . Avfuktarna placerades i 
den före detta vinkällaren i den norra korsarmen . 

Evakueringsrör från avfuktare genom mur i norra 
korsarmen .
Till vänster: Arnold Ljung, Åkerhags Byggnads AB 
förbereder gjutning av sockel till inbyggnaden av evaku-
eringsrören .

Ytor med antydan till mögel- eller fuktproblem behand-
lades med boracol . Här muren i norr vid platsen för den 
tidigare trappan . 
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gullfiber . Frågan om golvbehandling diskuterades men beslutet blev 
att efter slipning såpskura golven . En grundbehandling med ett antal 
såpningar utfördes av Anne Håkanssons måleri AB .

Sakristian
En fuktskada var sedan tidigare noterad i sakristian och då fram-
förallt i den norra delen . Linoleummattan och golvet revs ut, även 
två bjälkar var rötskadade och byttes ut, dels i norr och dels i söder 
mot yttervägg . Rötskadorna i övrigt var framförallt koncentrerade 
till det nordvästra hörnet av sakristian . När golvet var bortrivet 
uppdagades att piscinan inte hade någon avledning utan att allt 
som hade hälls i denna hade runnit ut i grunden . Då skadorna 
var så koncentrerade till just det nordvästra hörnet var en teori 
att piscinan kan ha använts mera frekvent som avlopp än för bara 
överblivet nattvardsvin .

Till höger: Rötskada och mögelpåväxt på bjälken i 
sakristians nordöstra hörn .

Piscinans avlopp slutade rakt ner i grunden .

Takpapp lades mellan bjälke och mur samt upplag .

Till höger: Nytt bjälklag fick läggas in . Bjälken mot norr 
fick bytas i sin helhet . Kyrkvaktmästare Lars Andersson 
pågående arbete .
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Två nya golvbjälkar lades och nytt bärlag av plank . Takpapp lades 
mellan bjälkarna och stenplint och mot vägg . Golvet isolerades, en 
linisolering lades in . Nytt trägolv återlades i gran i samma dimen-
sioner som golven i övrigt . En inspektionslucka iordningställdes 
mitt i golvet och som dagligdags täcks av en matta .

Förråden i norra läktarunderbyggnaden
Även förråden i norra läktarunderbyggnaden hade problem med 
fukt och mögelpåväxt på ytterväggarna . Delar av golven och bjälklag 
fick bytas ut . Ny linisolering lades i trossbotten .

Orgelläktaren
Orgelläktarens golv lagades i, dels smärre hål efter äldre genom-
föringar och dels för det tidigare trapploppet . Det diskuterades att 
komplettera med ett äldre golvvirke men då det inte gick att få fram 
köptes obegagnade men inte helt nysågade kilsågade bräder in från 
en bonde utanför Hok . För att dölja glipor mot den putsade muren 
lagdes en bräda som list på golvet mot väggen .

Den nya trappan tillverkades på Svenarums Byggnadssnickeri 
efter ritning av Claes-Göran Carlsson . Sättstegen och vangstycken 
var i björk . Trappans baksida kläddes med panel av samma karaktär 
som toalettväggen och målades i samma kulör . Trappräcket gjordes 
av spjälor i samma utförande som trappräckena i korsarmarna .

Pentry
Ett pentry inrättades i den södra läktarunderbyggnadens östra si-
dan, där toaletten tidigare hade legat . Köksinredningen tillverkades 
i massivt trä av Svenarums Byggnadssnickeri .

Det tidigare trapploppet lagades igen med kilsågade 
brädor .

Den nya trappan under byggnation .

Förrådsutrymmet i norra korsarmen före åtgärd, det är 
relativt kraftig påväxt av svartmögel på muren .
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Skyddsräcken sidoläktare
I anslutning till övriga arbeten kom frågan upp om behov av skydds-
räcken på sidoläktarna då de läktarbarriärerna var alltför låga rela-
terade till moderna säkerhetskrav . Olika exempel från andra kyrkor 
studerades . Det beslöts att tillverkar räcken i smide / rundjärn . De 
nya räckena tillverkades av Pålskogs smide i stålrör med en diameter 
om ca 1 tum . Räckena målades in mot vägg och läktarbröst .

Borttagning av bänkar
Ett antal bänkar i kyrkorummet togs bort för att kunna möjliggöra 
nya funktioner . För att inrymma toalett och ny trappa i kyrkans 
västra del demontererades tre bänkar på respektive sida .

I samband med omgestaltningen av koret, för att ge plats åt di-
gitalorgel och flygel samt utvidgad dopplats och handikappramp 
avlägsnades två bänkar på respektive sida av koret . I korsmitten 
demonterades ytterligare en bänk i det sydvästra bänkkvarteret för 
att skapa rullstolsplatser .

Sammanlagt demontererades nio bänkar . Dörrarna till bänkarna 
togs tillvara och förvaras på kyrkvinden, bänkarna sparades inte .

Arbeten på torn och vind
I samband med en genomgång inför uppdatering av vård- och un-
derhållsplanen noterades att det saknades spänger på vinden över 
de båda korsarmarna, vilket gjorde dem mycket svåra att inspektera . 
Det från kyrkorummet demonterade golvvirket användes för att 
bygga inspektionsbryggor runt de båda vindsutrymmena .

I handlingarna inför den genomförda ombyggnaden och res-
taureringen fanns också en rötskada i tornet omnämnd . Vid en 
närmare inspektion under våren 2013, då också stiftsingenjör Per 
Morin deltog, visades sig dock skadan vara åtgärdad sedan länge 
på så sätt att den rötskadade balken var avväxlad . De synbart röt-
skadade delarna var dock inte demonterade . Ingen åtgärd utfördes . 
Noterades vid nämnda inspektion att det saknades skyddsräcken 
vid vilplan i tornet samt att en stege i en av tornluckorna stod lös . 
Detta åtgärdades genom att fasta räcken monterades och en ur 
skyddssynpunkt bättre trappstege tillverkades .

Omgestaltning av koret
Koret vidgades genom att två bänkrader på respektive sida av koret 
demonterades . De ursprungliga bänkfronterna flyttades ut i det 
nya läget .

Altaret
För att kunna fira mässa versus populum flyttades altarbordet fram . 
Tegelaltaret från 1949 revs och ersattes av ett nytt altarbord i trä . 
Den tidigare altarskivan av röd kalksten återanvändes till det nya 
bordet . Bordet ritades av Pål Dunér, Vattentornet arkitektkontor, Två bänkar demonterades på respektive sida om koret .

Längst i väster demonterades tre bänkrader på respek-
tive sida för att inrymma trappa och toalett . 

Bänkfronten i södra korsarmen bar spår efter äldre 
beslag, de har troligen utgjort tidigare bänkdörrar som 
byggts samman .
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Eksjö och tillverkades i björk av Granbäckens Varv & Maskin HB i 
Hubbestad . Altarbordet målades i färgsättning avstämd till predik-
stolen och övriga bemålade inventarier i koret, speglarna stöpplades .

Den blottade väggen under altartavlan lagades med virke och 
kläddes sedan med slätväv och målades likt altarpodiet i övrigt .

Altarringen
Altarringen kortades av . Vid demontering från korväggen kom 
altarringen att delas i fem naturliga beståndsdelar, den stora cirkel-
formade rundeln, två dörrar och två raka bitar om vardera cirka en 
meter som varit monterad mot väggen på respektive sida om altaret . 
Altarringen behövde därmed inte kapas . Den stora rundade delen 
tillsammans med dörrarna var de partier som sedan återfördes till 
kyrkorummet . Den kortade altarringen kläddes med filt på under-
sidan för att den ska stå stabilt och inte repa golvet vid de eventuella 
tillfällen den kommer att skjutas fram mot altaret . De demonterade 
delarna har tagit tillvara och förvaras på kyrkvinden .

Granbäckens Varv & Maskin HB utförde erforderliga justeringar 
och reparationer på altarringen och knäfallet .

Knäfallet och överliggaren kläddes om av Bobbys Tapetserar-
verkstad i Vaggeryd . Knäfallet stoppades med kallskum och tagel . 
Till överliggaren återanvändes befintligt tagel samt kompletterades 
med ytterligare tagel . Till ny klädsel användes Hallingdal 65 som 
är ett ull/viscosetyg, från Kvadrat, med 100 000 Martindale (hög 
slitstyrka), vävt i tuskaft med en röd och en mera rödbrun tråd . 
Tyget sattes utan synliga tällikor (möbelspik) .

Kyrkvärdsbänken
Kyrkvärdsbänken på södra sidan av koret återställdes i sitt läge men 
står numera löst på golvet vilket gör att det kan skjutas åt sidan, 
om utrymmet i koret behöver vidgas för någon särskild aktivitet . 
För att den ska vara lätt att skjuta åt sidan och inte repa golvet är 
bänken klädd med filt på undersidan .

Även altarrundeln gjordes delvis om 1949, underredet 
är daterat 14 dec 1949 .

Det murade tegelaltaret från 1949 innan det demonte-
rades . Börje Åkerhag inspekterar .

Till vänster: Väggen under altartavlan lagades i med 
panel .
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Handikappanpassning

HWC
En helt ny toalett byggdes i långhusets nedre norra hörn under 
läktaren, i det läge där den tidigare trappan upp till läktaren varit 
placerad . Den nya väggen ut mot kyrkorummet sattes av stående 
bräder på samma sätt som befintlig bakvägg på andra sidan om 
mittgången . Väggarna isolerades med linisolering . En ny spegel-
dörr tillverkades med kyrkans övriga dörrar som förebild . Dörren 
tillverkades av Svenarums Byggnadssnickeri .

Avloppet drogs in från kyrkans södra sida där det anslöts till be-
fintligt avlopp i gången mitt för den södra entrén . För att komma 
genom muren plockades stenen ur för hand, på samma sätt som vid 
de andra murgenombrotten i kyrkan . Grävningen genomfördes ef-
ter länsstyrelsens beslut med schaktkontroll av arkeolog Ann-Marie 
Nordman vid Jönköpings läns museum och beskrivs närmare i JLM 
Arkeologisk rapport 2014:14

Toaletten inreddes med toalett, handfat och skötbord . Toaletten 
är utformad för att klara reglementsenligt minimimått 220 x 220 .

Rullstolsplatser
Rullstolsplatser iordningställdes genom att en bänk och två bänk-
dörrar demonterades i södra korsarmen i mötet mot långhusets 
södra bänkkvarter .

Tillgänglighetsramper m.m.
Tröskeln i vapenhuset mot ytterdörren demonterades . Golvet lyftes 
i nivå och ett äldre bevarat tegel av samma slag som vapenhusets 
golv lades som en ramp . En liten höjdskillnad på ca 10 mm återstår 
för att undvika vatteninträngning . Vidare behövde dörrkonstruk-
tionen en anslagslist .

Nytt avlopp drogs in från kyrkans södra sida .

I vapenhuset lades tegel, dels vid huvudentrén dels i 
tidigare utrymme för skrapmatta . 

För tillgänglighet till koret byggdes en ramp i söder . 
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Vidare lades även tegel i det golvparti i slussen mellan vapenhuset 
och kyrkorummet där det låg en jutematta .

En automatisk dörröppnare monterades vid sidan om ytterdörren . 
För att slippa montera den på den nyputsade fasaden sattes den på 
en stolpe . Stolpen målades grå, avstämd mot den grå kulören som 
ventilationsgallren i sockeln har . Invändigt monterades dörröppna-
ren till motsvarande dörr i vapenhuset på inbyggnaden under trap-
pan . För dörren in till kyrkorummet sattes dörröppnaren på väggen 
vid sidan om dörren in till elcentralen och inne i kyrkorummet på 
väggen vid sidan om toalettdörren .

För tillgänglighet till koret lades en ramp i det nya golvet vid 
korets sydvästra sida . För att få en naturlig avslutning på bänkfron-
ternas dekorationselement förlängdes baserna till de kannelerade 
halvkolonnerna .

Kanten markerades med en målad kontrasterande dekorslinga, 
med motiv hämtad från de gamla bänkfronternas skurna relief .

Elarbeten

Omdragning av el
Alla elinstallationer förnyades, all kabel drog om i befintliga kanaler . 
Eluttag byttes till modell Renova . Elcentralen byttes .

Ny belysning
Ett nytt belysningsförslag utarbetades av Kent Hulusjö m .fl ., WSP 
Ljusdesign i Jönköping . Förslaget innebar att de ursprungliga ljus-
kronorna kompletterades med ett antal spotlighter för en bättre 
allmänbelysning, men också med möjlighet att reglera utifrån olika 
behov vid olika former av förrättningar .

Åtgärder befintlig belysning
De befintliga kronorna demonterades och rengjordes på verkstad 
av AB V . Fongs Gelbgjuteri i Gränna . För att förenkla att framledes 
kunna byta lampor monterades en elektrifierad vinsch, till respektive 
krona . Arbetena utfördes av Objektlyft AB som också har utveck-
lat den aktuella vinschen . Kronorna höjdes något vilket gjorde att 
enstaka länkar demonterades till respektive krona . De borttagna 
länkarna förvaras på kyrkvinden . För att kunna montera vinschen 
behövde anslutande ögla på länken mot tak på respektive krona 
kapas . Intentionen från antikvarien var att slippa ingrepp i de gamla 
smidda länkarna, men detta gick tyvärr inte att undvika för att få 
kronorna på den nivå som församlingen önskade . Glödlamporna 
i kronorna byttes till 30 W Halogenlampor med 3000 K . (Osram 
Kronhalogen . Halogen Eco Pro Classic BW .)

Nya spotlighter monterades i kyrkans tak för att få ett bättre all-
mänljus i kyrkorummet, men också i koret för stöd till tjänstgörande 
präst och för kören . Totalt monterades ett tjugotal spotlighter, av 

Dörröppnaren vid huvudentrén monterades på stolpe 
för att slippa göra infästningar i den nyrestaurerade 
tornfasaden .

Elcentralen renoverades . Alla elinstallationer från hu-
vudkabeln och in i kyrkan förnyades . För att komma åt 
och dra om kablarna revs golvet upp och lades om .
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märke ERCO Optec spotlight, vita, lite olika bestyckade beroende 
på placering . I kyrksalen monterades dessa i kluster i anslutning till 
takkronorna för att inte bli alltför iögonfallande .

De befintliga vägglampetterna i form av blästrade kupade enkla 
glas bevarades . Dessa är troligen från renoveringen 1949 . Lampet-
terna utrustades också de med Halogenlampor, 20 W, 3000 K . (Os-
ram Klothalogen . Halogen Eco Pro Classic P .) Vidare monterades 
nya armaturer i pentryt och samlingsrummet i södra korsarmen, i 
form av flacka enkla glasplafonder .

Centraldammsugare
En centraldammsugare installerades . Fem stycken uttag monterades 
i bänkkvarteren . Servicedelen placerades i ett av förråden i norra 
läktarunderbyggnaden .

Elvärme
De gamla takhängda strålningsvärmarna i vapenhuset ersattes med 
nya . Ny radiator monterades även i sakristian . Det ursprungliga 
installationsförslaget innebar att nya elradiatorer skulle monteras 
på orgelläktaren, dessa utgick .

Orgeln
Den så kallade Grönvallorgeln, den pneumatiska orgeln som in-
stallerades 1951–1952 och som inte hade varit i bruk sedan 2005 
demonterades . Då den av orgelexpertis inte ansågs ha något större 
musikaliskt värde skrotades den . Demonteringen utfördes med 
bistånd av orgelbyggare Bergenblad & Jonsson i Nye, för att inte 
riskera att den ursprungliga Schörlinorglen skulle komma till skada . 
Demonterade blypipor lämnades till orgelbyggaren för återvinning .

Digitalorgel
En ny digitalorgel för placering i koret införskaffades . Orgeln, av 
märke Viscount modell UNICO CLV8, fanns bara att tillgå med 
orgelhus klätt med plastlaminat, den beställdes i ljus ekimitation 
för att inte bli alltför dominerande . Frågan om att måla in orgeln, 
eller på annat sätt bygga in orgeln diskuteras, utan att finna någon 
riktigt godtagbar teknisk lösning . Även en ny flygel har köpts in, 
den står vid sidan om digitalorgeln i koret .

Textilier

Nya gångmattor
Nya gångmattor införskaffades från Kasthall i Kinna . En skaftvävd 
ullmatta med en för Svenarums kyrka specifik färgställning av mat-
tan Häggå, ingående trådar valdes utifrån kyrkans nya färgställning 
i en relativt mörk gröngrå skala . Mattan gick dock inte att spänna 
upp som brukligt då inspektionsluckorna för avfuktningsanlägg-

En uppvävd provbit av mattan stämdes av mot den 
partiellt slutmålade bänkinredningen .

Datering av orgeln, ”Orgeln byggdes 1952” .

Demontering av Grönvallorgeln .
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ningen behöver vara tillgängliga . Detta gjorde också att mattan inte 
kunde gå omlott i koret utan delades . För att mattan ska ligga på 
plats utan att spännas har den behandlats på baksidan vilket gör 
att den inte längre blir vändbar .

Bänkdynor
Även nya bänkdynor beställdes . Dessa tillverkades av Bobbys Ta-
petserarverkstad i Vaggeryd . Dynorna är klädda med ett ylletyg 
i en varm relativt ljus grågrön kulör avstämd mot bänkens färg . 
Tyget med produktnamnet ”Rami” är ett ylletyg med 20 procent 
inblandning av naturfibern rami, från Ludvig Svensson i Kinna, 
med en slitstyrka om 70 000 Martindale . Dynorna stoppades med 
35 mm kallskum .

Ljudanläggning
Ljudanläggningen kompletterades och moderniserades . De tidigare 
takhängda högtalarna demonterades och ersattes av vägghängda 
långsmala högtalare . De monterades vid sidan om koret på res-
pektive mur i korsarmarna . Högtalarna är vita och är så kallade 
Linearrey-högtalare . Befintliga uttag, signalkablar och slingkabel 
bibehölls . Anläggningen kompletterades med ett nytt slutsteg, 
Equalizer, slingförstärkare och aktiv subbas .

Ljudpulten, placerad i nedersta bänkraden på långhusets norr-
sida kompletterades och ett nytt lock och front tillverkades . Lådan 
målades in mot bänkinredningen i övrigt . Installationen utfördes 
av Teleljud Installation AB i Borås .

Övrigt
I anslutning till restaureringen genomfördes konserveringsinsatser 
av konservatorerna Bibi Pålenäs och Ninni Ekre, Jönköpings läns 
museum, enligt särskilt beslut och under kontroll av länsstyrelsen . 
Konserveringen omfattade samtliga begravningsvapen, altartavlan 
och det kvadratiska uret . Gränsdragningen mellan konservatorin-
sats och målare fastställdes av konservator i dialog med Anne Hå-
kansson . Dessa arbeten redovisas ingående i särskild rapport från 
konservatorsenheten .

Sammanfattning
De aktuella arbetena har innefattat:
- byte av värmesystem i kyrkan,
- installation av luftvärmepump,
- installation av avfuktningsanläggning i krypgrunden,
- genomföringar i mur för VVS och för kondensvatten,
- omdragning av alla elinstallationer,
- kompletterande belysning i kyrkorum och sakristia,
- hissanordning för takkronor installerad,

Nya bakfronter tillverkades med speglarna lika bänksi-
dorna . På norra sidan gjordes ett uttag för mixerbordet .

Ninni Ekre utför konservering av predikstolen .



24 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2015:7•

- översyn och rengöring av samtliga ljuskronor,
- sanering av rötskada i sakristians golvbjälklag,
- nytt golv lagt i sakristian,
- sänkning av golvnivå i koret innanför altarrundeln,
- byte av golv i kor och mittgångar,
- inbyggnad under läktare i väster för handikapptoalett,
- nytt trapplopp på annan plats till orgelläktaren,
- demontering och avyttring av Grönvallorgeln,
- komplettering av golv på orgelläktare,
- tillverkning och montering av skyddsräcken läktare,
- pentry i läktarunderbyggnaden, södra korsarmen,
- ommålning av hela kyrkorummet,
- ommålning av väggar vapenhus, rengöring av tak,
- omförgyllning partier av predikstol, altartavlans inramning 
och ljuskronornas klot,
- målning samtliga funktionsutrymmen,
- nytt framflyttat altare i trä,
- tidigare tegelaltare från 1949 demonterat,
- altarringen avkortades,
- omklädning av knäfall och överliggare,
- kyrkvärdsbänken i koret har gjorts flyttbar,
- handikappanpassning i kor med ramp,
- rullstolsplatser ordnade i kvarter i korsmitten,
- automatiska dörröppnare installerade vid huvudentrén,
- demontering av trösklar vapenhus, ersatta av tegelramper,
- ommålning av ur östra fasaden, ommålning portar,
- byte av högtalaranläggning, komplettering av mixerbord,
- digital orgel med placering i koret,
- nya bänkdynor och gångmattor införskaffade, samt
- komplettering av landgångar och belysning på vind .

Utvärdering
Slutbesiktning av de utförda arbetena genomfördes den 21 maj 
2014 . Vid besiktningstillfället deltog, från samfälligheten Lars An-
dersson, Per Hansson, Claes-Göran Karlsson, projektsamordnare 
Bernt Sjöland, Erik Blomqvist länsstyrelsen samt antikvarie Britt-
Marie Börjesgård, länsmuseet . Slutbesiktningen utfördes i omgångar 
med respektive entreprenör . Besiktningen utgick från egenkontroll 
utförd av respektive entreprenör som presenterade sina underlag .

Församlingen har utsett Jönköpings läns museum, Britt-Marie 
Börjesgård till antikvarisk medverkande . Länsmuseet har följt de 
genomförda arbetena i samråd med entreprenörer, framförallt inom 
bygg, el och måleri samt beställare .

För värme och styrsystem deltog Thomas Hjert, Polo Kylteknik 
AB samt Christer Friberg och Janne Byman Elektroteam . Thomas 
Hjert meddelade att de har bytt fyra fläktmotorer för att komma 
tillrätta med missljud . Skötselinstruktioner lämnas och utbildning 

Ett parti av bränkfronternas bemålning sparades i sydös-
tra hörnet vid sidan om dopfunten .

Det fanns spår av tidigare förgyllning i kannelyrerna .
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för relevant personal ska genomföras . Kar för kondensvatten vid 
utomhusaggregatet samt vissa beslag ska bytas . Detaljinstruktioner 
lämnades vad gäller önskvärt serviceutrymme kring aggregatet . 
Eventuellt lås för utebrytare diskuterades, om någon bryter ström-
men går fellarm vilket gör att lås ansågs onödigt och snarare kan 
locka till sabotage .

Den automatiska styrningen av låset vid huvudentrén behöver 
lösas mot dörrautomatiken, frågan utreds och hanteras av styr 
och el . Noterades att kabeldragningen för styrning av värme i den 
södra läktarunderbyggnaden / pentryt är slarvigt utförd . Kabeln 
är uppborrad i mattan dels vid sidan om dörren dels i ena hörnet . 
Behöver åtgärdas .

Länsstyrelsen tillstånd förutsätter att den nya klimatanläggningen 
följs och utvärderas under minst en klimatcykel . Resultatet ska sam-
manställas och redovisas till Länsstyrelsen . Det är fastighetsägarens 
ansvar att redovisa detta .

Självkontroll av luftavfuktare i krypgrund hade utförts av Ljungby 
Fuktkontroll den 19 maj, finjustering är utförd . Församlingen har 
genom Lars Andersson inspekterat grunden .

Vid genomgång av el noterades att nyligen satta doslock behöver 
målas in . Vidare ska några kablar fästas upp i elskåpet i vapenhu-
set . El representerades av Roger Andersson och Andreas Karlsson 
Elbyrån i Vaggeryd AB .

Vid besiktning av byggentreprenaden noterades att arbetet har 
utförs löpande och i dialog med beställare och antikvarie under 
processens gång . Aluminiumlist i dörröppning mellan vapenhus 
och kyrkorum samt mellan toalett och kyrkorum ska bytas till 
mässing, en krok ska justeras i övrigt inga anmärkningar . Kvarstår 
att bygga skydd runt utomhusaggregat samt tilläggsbeställning av 
räcken i torn . Bygg representerades av Börje Åkerhag och Arnold 
Ljung, Åkerhags Byggnads AB .

Vid slutbesiktning av utfört målningsarbete deltog Anne Håkans-
son, Anne Håkanssons Måleri AB . Vid en genomgång av samtliga 
målade ytor noterades vissa ytor som inte var helt slutförda, partier 
med smärre sugningar i färgen samt behov av bättringar efter diverse 
sent utförda installationer . Kantmarkeringen av handikapprampen 
i koret samt första och sista trappsteg i trappor kvarstod . Tillkom-
mande arbeten som målning av uret på östra gaveln, bättring av 
portar samt plåt vid överbyggnad luftutsläpp norra korsarmens 
gavel var inte slutförda . Vidare beställdes ytterligare tillkommande 
arbete: målning av stolpen till dörröppnaren vid huvudentrén i 
samma gråa kulör som den ovan nämnda plåten . Materialspecifi-
kation återstår att lämna .

Någon besiktning av ljudanläggningen utfördes inte i samband 
med övriga slutbesiktningar .

Datum för efterbesiktning fastställdes till den 26 juni . Vid efterbe-
siktningen noterades att de flesta punkterna var åtgärdade, dock fann 

Bänkarna från 1901 bar en ekådring i botten . Kulören i 
blomman var något mörkare än bänksidorna .

Elbesiktning med från vänster Andreas Karlsson och 
Roger Andersson Elbyrån i Vaggeryd AB, samt projekt-
samordnare Bernt Sjöland .
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fortsatt ett missljud från vissa motorer till luftvärmekonvektorerna .
Länsmuseets generella synpunkt är att arbetena är väl utförda 

och i enlighet med länsstyrelsens beslut och de av länsmuseet pre-
ciserade anvisningarna . De slutförda arbetena har genomförts på 
ett antikvariskt mycket tillfredsställande sätt och godkändes därför . 

Antikvariska iakttagelser

Färganalys
En enklare färgbestämning gjordes av färglagren på bänkinredningen 
av antikvarie . Följande kulörer noterades i lagerföljd från översta 
skikt och nedåt tolkade enligt NCSs färgkarta:

grönbrun lasyr S5010 Y10R
lasyrgrund S3010-Y10R
ljust grå S2502-Y
mellangrå S3502-B
mörk grå S5502-B
gulbrun S4020-Y20R /S4040-Y20R
ljus beige S2010- Y20R /S1005-Y10R SPACKEL?
grå  S2502G
brun  S5030Y40R
gul  S2020-Y20R GRUND?
ljus beige S1002Y / S1005-Y10R

Provet togs på en bänkrygg i långhusets södra kvarter .

Äldre inredning
De äldsta dekorskurna bänkfronterna bar ytterligare lager av färg . 
Även om de stilmässigt har renässanskaraktär är färgskiktet i botten 
den svarta färg som tillkom år 1806 . Detta faktum kan tolkas på 
två sätt, antingen att bänkfronterna är tillverkade i samband med 
att kyrkan ombyggdes och utvidgas under det sena 1700-talet i en 
för tiden omodern stil eller så är de äldre men har ursprungligen 
inte varit målade . Något som i sig inte är helt ovanligt, medlen har 
inte räckt till målning, vilket har gjort att den har fått utgå, eller 
ske senare . Vilket ju också är fallet i Svenarum, kyrkan målas först 
1806 trots att den färdigställdes ett tjugotal år tidigare .

Referensytor där färgen inte skrapades lämnades, dels på en av 
bänkarna under läktaren i sydväst, dels på ett parti av de äldsta 
bänkfronterna i södra korsarmen bakom dopfunten .

Äldre färgskikt
På grund av klimatproblemen genom åren var det mycket färg som 
spjälkade och den rikliga mängd spackel som har nyttjats i vissa 
målningslager förstärkte dessa problem . För att få ett gott resultat 
på den nya målningen skrapade man ner till det svarta skiktet . Det 

Den äldre bänkinredningen var svart i grunden med 
ockrafärgade respektive förgyllda detaljer .

De övre färgskikten på bänkryggarna och den kraftiga 
spacklingen .
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gjorde att vi kunde få en förnimmelse av hur kyrkan sett ut som 
svartmålad .

Kyrkans inredning var svartmålad under i stort sett hela 1800-ta-
let . Den målades 1806 och förblev svart fram till år 1901 då den 
ommålades i vitt och brunt . Rent stilhistoriskt är detta spännande . 
Huruvida färgsättningen är ett uttryck för ett estetiskt val relaterat 
till stilideal eller om det finns andra anledningar till denna vore 
intressant att undersöka .

En samtida reseskildring av en dansk professor, Christian Mol-
bech, ger en god bild av hur kyrkorummet tog sig ut: 

… ”Nära vid gästgifvaregården ligger kyrkan, en byggnad af sten i en 
ganska god smak, byggd i kors med tegeltak och af lagom storlek . Den 
är icke ny, men ombyggd för få år sedan . Man höll nu på att uppföra 
ett högt och ansenligt torn af huggen sten, som var ett slags skiffer . Jag 
fann verkligen mera än jag väntade, — den vackraste landskyrka jag 
någonsin sett . Den är ljus, ganska snygg och väl inredd, och har i det 
hela någonting originelt och ovanligt, icke obehagligt i sitt inre . Alla 
bänkar äro målade i svart med gula lister, och predikstolen likaledes 
svart med förgyllda ornamenter . Detta gjorde en sällsam effect och har 
ett högtidligt och sorgligt utseende . Den myckna svarta målningen 
sticker af emot det starka ljuset, ungefär såsom svarta likkistor i ett väl 
upplyst capell . Man kunde också säga, att kyrkan har likhet af ett stort 
grafchor, hvilket åter många förgylda siraterna på altare, predikstol och 
orgelverk synas vederlägga . Det sednare är midt emot altaret, träwerket 
svart, med silfverblanka pipor, och rika förgyllta ornamenter ofvantill . 
Jag fann det både vackert och smakfullt; i hela den sköna kyrkan fanns 
ingenting som stötte mitt öga, utom de fyrkantiga fenstren och den 
platta takpanelningen .” … .

Även rester av senare färglager uppdagades . Ovanpå det svarta 
fanns rester av en rosa marmorering, som bland annat kunde skönjas 
på nummertavlans fundament och altartavlans omfattning .

Äldre marmorering på nummertavlans podium .

Äldre marmorering på kolonnbas i väster .
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Spår av äldre hantverkare
I samband med arbetena fann vi spår av tidigare hantverkare dels 
i form av signaturer och årtal men också kvarlämnat material . I 
grunden till sakristian fanns ett cigarettpaket och en tändsticksask 
som troligen lämnades där vid renoveringen 1949 då golvet lades 
om, vilket också stilmässigt överensstämmer med föremålen . Enkla 
vardagsföremål, men som ändå ger en fysiskt närvarande historisk 
dimension .

På baldakinens ovansida hade målarna signerat, tre namn var 
läsbara: ”Målaremästaren Benhadz (?) Almlöw”, ”lärlingen Erik 
Andersson 1950”, ”Elof Almlöw 24/6 1950” .

Också Grönvallorgeln var tydligt daterad och signerad, både i 
taket vid genomgången för fläkten och i spelbordets hölje, även den 
gamla fraktsedeln var sparad .

Den medeltida kyrkans murar
I samband med att mittgångens golvbrädor byttes blev murresterna 
från den medeltida kyrkan synliga . Korets rundade muravslut var 
fullt synligt och gick fram till korsmitten . Vidare blev trappan ner 

Nedgången till kryptan var synlig men inte inspekterbar .
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till kryptan på den norra sidan av muren synlig . Bärlinorna för golvet 
gjorde det dock svårt att ta sig in kryptan, vilket gjorde att den inte 
besiktigades . Resterna av den medeltida kyrkan dokumenterades i 
samband med 1949 års restaurering, då muren uppdagades i sam-
band med golvbytet .

Processen
Restaureringen i Svenarum genomfördes med en stor insats från för-
troendevalda och anställda i dialog med antikvarie och hantverkare . 
Generellt har lokal hantverkare anlitats vilket också har gjort att 
deras engagemang och intresse för ett gott resultat har varit naturligt .

Värmeinstallationen kom dock att ligga lite vid sidan av projek-
tet i övrigt då entreprenören med underentreprenörer inte deltog i 
byggmötena . Detta gjorde att vissa delar kom att utföras utan sam-
råd med antikvarie . Det gällde framförallt installationen av givarna, 
som fick en onödigt framträdande placering .

Referenser

Arkiv

Jönköpings läns museum . Topografiska arkivet .

Tryckta källor

Carlsson, Gustaf, V . 1987 [1949] . Glimtar ut kyrkans liv i Svenarums 
församling . En bok om Svenarum. Svenarums hembygdsförening .

Molbech, Christian . 1815 . Resa i Sverige 1812 och 1813 . Stockholm . 
(Boken finns digitalt tillgänglig via KB .)

Sörensen, Mattias . 2006 . Kulturhistorisk karakterisering och bedömning 
Svenarums kyrka. Jönköpings läns museum, byggnadsvårdsrapport 
2006:43 .

Bänkarna från 1901 hade en gulbrun ekådring i botten, 
därpå ett beige skikt och sedan ett grått . 

Ovan och till vänster: Muren till den medeltida kyrkans 
rundade korabsid var synlig i korsmitten . Den gick 
ungefär fram något längre än till korgolvets upphöjnad .



30 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2015:7•

Tekniska och administrativa uppgifter

Länsstyrelsens tillstånd dnr:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 433-8528-12, 433-6105-13
Jönköpings läns museums dnr:  .  .  .  .  .  .  .  . 345/12
Beställare och fastighetsägare:  .  .  .  .  .  .  .  .  .Byarums församling
Byggentreprenör:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Åkerhags Byggnads AB
Målningsentreprenör:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Ann Håkanssons måleri
Elarbeten:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Elbyrån i Vaggeryd AB
Värmeinstallation:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Polo Kylteknik AB
Avfuktning av grund:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ljungby Fukt
Ljudinstallation:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Teleteknik
Projektsamordnare:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Bernt Sjöland
Ritningar:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Claes-Göran Karlsson
Antikvarisk medverkande:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Britt-Marie Börjesgård
Rapportansvarig:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Britt-Marie Börjesgård
Foto:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Britt-Marie Börjesgård
Slutbesiktning:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 maj 2014
Efterbesiktning:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26 juni 2014
Län:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Jönköpings län
Kommun: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Vaggeryds kommun
Socken:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Svensrums socken
Fastighetsbeteckning:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Svenarum 6:1
Belägenhet:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fastighetskartans blad Svenarum 

63E 6fN och 63E 7fS

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv .

Bilagor

Bilaga 1. Fotografier
Fotografier tagna vid slutbesiktning den 21 maj, efterbesiktning 26 
juni 2014 och vid summerande möte 27 november 2014 .
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Utomhusaggregatet, kabeln till brytaren ska flyttas när-
mare in mot aggregatet och målas in mot bakgrund . 

Luftvärmepumpens inomhusaggregat .

Specialbyggt galler över luftintag .

Utomhusaggregatet efter plantering av cypresser . 
Foto från november 2014 .

Utomhusaggregatet före plantering . Snörasskydd är 
monterat på taket .
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Avfuktningsanläggningen vid slutbesiktning .

Överbyggnaden vid evakueringsrör för fukt ock lukt, efterbesiktning juni 2014 .

Temperaturgivare placerad under predikstolen . Exakt 
utförande samråddes inte med antikvarie, montering 
med kabelkanal borde ha undvikits .

Kabeldragningen till styrningen av värmen i den södra läktarunderbyggnaden / 
pentryt var slarvigt utförd . Anmärkning lämnades vid slutbesiktningen .
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Centraldammsugaren placerades i förrådet i nordöst .

Ett av uttagen i kyrkorummet .

Radiatorn i sakristian byttes .

Nya spotlights monterades i taket, de placerades i anslutning till ljuskronornas 
fästen, för att på så sätt bli mindre iögonfallande . De dekorativa kulorna till 
ljuskronornas smideslänkar omförgylldes . Ljuskronorna rengjordes .

Stången till dörröppnaren målas in mot sockeln i 
samma kulör som befintliga ventilationsgaller .
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Huv för evakuering av luft från toaletten, placerad på 
orgelläktaren .

Mixerbordet vid slutbesiktning, slutstrykning återstod .

Bänksidorna

De nya högtalarna monterades vägghängda . Notera 
kyrkvärdsbänken som står inskjuten mot väggen .

Detalj, ilagning golvet på läktaren . 



35BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2015:7 •

Till vänster: Översiktsbilder över det färdigställda och i 
bruk tagna kyrkorummet .

Detalj, en av de marmorerade läktarkolonnerna .

Detalj av läktaren i söder, med det nya skyddsräcket 
monterat .
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Rullstolsplats i korsmitten vid slutbesiktning . Ett sent 
monterat doslock har inte hunnit målas in .

Rullstolsplatsen vid efterbesiktningen . De konserverade 
epitafierna är återbördade och de nya bänkdynorna är 
också på plats .

Kantmarkeringen vid rampen har hämtat sin förlaga 
från bänkfronternas träsnideri .

Baserna under respektive pilaster har förhöjts succesivt 
för att svara mot rampens lutning .  
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Toalettinbyggnaden, vid efterbesiktningen . På väggen vid sidan om 
kolonnen sitter en av temperaturgivarna .

Den nya trappan, foto från efterbesiktningen .

Pentryt i södra läktarunderbyggnaden .Toaletten med dess kontrastmarkering .
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Det ommålade och förgyllda uret .

Granbäckens har signerat det nya altarbordet . Årtalet i orgelläktarens tak från installationen av Grön-
vall orgeln har bevarats och kompletterats med aktuellt år .

I förrådsbyggnaden i norr fanns ånyo en antydan till 
svartmögel på muren . Detta är ett utrymme som även 
fortsättningsvis behöver hållas under observation .
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Bilaga 2. Ritningar ombyggnad

Ritningarna är upprättade av Claes-Göran Karlsson, medlem i församlingsrådet och kyrkorådet .
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Bilaga 3. Ritning installation avfuktningsanläggning





Under 2013–2014 genomfördes en omfattande invändig restaurering av 
Svenarums kyrka . Kyrkorummet ommålades och bänkinredningen fick en 
delvis ändrad färgsättning . Viss omdisposition genomfördes för att för-
bättra tillgängligheten . Utöver dessa åtgärder så gjordes bland annat en 
rad tekniska förändringar, värmessystemet kompletterades med en luft-
värmepump, en avfuktningsanläggning installerades i krypgrunden och 
elsystemet byttes .
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